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POLSKA

CERTYFIKAT ZGODNOSCI

CERTIFICATE OF ACCORDANCE

Nr 2865/2013

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041), stwierdza sig¢, ze wyréb budowlany:

Centrala sterujaca automatyka pozarowa bram i drzwi typu AFG-2

wprowadzony do obrotu AFG ELEKTRONIKA PRZEMYSLOWA MACIEJ GARCZAREK
przez: ul. Krzywa 31
60-118 Poznan
produkowany przez: AFG ELEKTRONIKA PRZEMYSLOWA MACIEJ GARCZAREK
ul. Krzywa 31

60-118 Poznan

w zakladzie produkcyjnym: AFG ELEKTRONIKA PRZEMYSLOWA MACIEJ GARCZAREK
ul. Krzywa 31
60-118 Poznan

spelnia wymagania: Aprobata Techniczna CNBOP-PIB nr AT-0401-0179/2007/2012
z dnia 16.10.2012 r.

W ocenie zgodno$ci zastosowano system 1.

Opis oraz warunki dotyczgce stosowania wyrobu budowlanego okresla zalgcznik stanowigcy integralng czes¢
certyfikatu.

Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez Dostawee wymagan zawartych w umowie
Nr 14/DC/2013

Okres waznosci certyfikatu od 20.02.2013 r. do 16.12.2017 r.

pod warunkiem, Ze wymagania okreslone w powolywanej specyfikacji technicznej lub warunki produkcji
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Jednostki Certyfikujacej

mgr inz. Ewa Sobér

ml. 5éfg dr inz. Dariusz Wroéblewski
Jozefow, dnia: 20 lutego 2013 r.
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ZALACZNIK DO CERTYFIKATU

ANNEX TO CERTIFICATE

Nr 2865/2013

Nazwa i typ wyrobu: Centrala sterujgca automatyka pozarowa bram i drzwi typu AFG-2

' wprowadzony do obrotu AFG ELEKTRONIKA PRZEMYSLOWA MACIEJ GARCZAREK
| przez: ul. Krzywa 31
60-118 Poznan

Opis oraz warunki dotyczace stosowania wyrobu budowlanego:

Typ: AFG-2
Rodzaj centrali: -

Stopien ochrony obudowy: 1P65

Zakres temperatur pracy: —10°C do +50°C
Wymiary ( di. x szer. X wys.) 213 x 185 x 117 mm
Wersja oprogramowania: -

Zasilanie glowne: napigcie zasilania: 230 VAC
Maksymalny pobér pradu z sieci: 0.15A
Wewnetrzne napigcie robocze: 21+27,6 VDC
Zasilanie awaryjne: typ akumulatorow: wykonane w technologii AGM
Maksymalna pojemno$¢ akumulatorow: 1,2 Ah
Napigcie fadowania akumulatorow: 274V DC
Maksymalna rezystancja wewngetrzna baterii: -

Linie dozorowe: rodzaj linii dozorowych: otwarte
Liczba linii dozorowych: | szt.
Maksymalna liczba elementow na linii dozorowej: 10 szt.
Napigcie linii dozorowej: 21+27,6 VDC
Maksymalny prad w stanie dozoru: 6 mA
Nadzorowane linie sygnalowe: -

Wejscia: 1 szt.
Wyjscia: 2 szt.
Dopuszczone do stosowania sa nastgpujace moduly wewnetrzne: AFG-2_7, AFG-25L, AFG-2A1

© Whiosek o przeprowadzenie
certyfikacji wyrobu:
Aprobata techniczna

! Dokumentacja techniczna:

Sprawozdanie z badan:
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nr B/4240/2012 z dnia 13.11.2012 r.

nr AT-0401-0179/2007/2012 z dnia 16.10.2012 r. wydana
przez Zaktad Aprobat Technicznych CNBOP-PIB

dokumentacja producenta dotyczaca wyrobu z 2013 r.

nr ll98/BA/03 z dnia 15.07.2003 r. oraz nr 1901/BA/04

- ml. I{ryg. dr inz. Dariusz Wréblewski
Jozef6w, dnia: 20 lutego 2013 r.



